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Introduzione 

 

Safit Srl è un’azienda dall’esperienza trentennale con sede a Friola di Pozzoleone, in provincia di Vicenza. Il marchio è il 

nuovo volto di una storica azienda italiana che dal 1970 produce accessori per calzature antinfortunistiche, per anni 

insieme a Esjot, famosa azienda internazionale tedesca, che ha chiuso definitivamente nel 2009, dichiarando bancarotta. 

Dopo anni di difficoltà, l’azienda ha rivisto una risalita importante, a seguito anche dell’entrata nel Gruppo Industriale 

Veneto Euromeccanica, evento che ha prodotto una decisa accelerazione nell’attività e nelle politiche aziendali. 

L’azienda, specializzata nella produzione di puntali e solette per calzature antinfortunistiche, si è sempre impegnata per 

proporre ai clienti in tutto il mondo accessori unici. Gli accessori ideati per le calzature antinfortunistiche garantiscono 

protezione ai piedi di chi li indossa durante i lavori pesanti, con l’obiettivo di ridurre al minimo lo spessore dei puntali e 

di conseguenza avere minor ingombro. 

 

Lo scopo del seguente lavoro è l’asseverazione degli interventi proposti per il bando POR FESR 2014-2020 AZIONE 4.2.1 

Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese e la 

validazione dei risultati comunicati nella diagnosi energetica ante-intervento. 

A seguire i dati aziendali del 2018, anno su cui si è fatta la diagnosi: 

 

 
Tabella 1. dati societari 

 

La seguente relazione è stata redatta dall’Ing. Davide Mariani, laurea in ingegneria elettrica, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della Provincia di Pavia dal 1998 al n. 1947 Sezione A, EGE certificato da ente terzo accreditato, secondo la UNI 

CEI 11339 settore Industriale e Civile, tecnico di comprovata competenza in ambito energetico di esperienza ventennale 

e Direttore tecnico in carica della società certificata ESCo Alens srl. 

Si è avvalso della collaborazione dell’Ingegnere Civile e Ambientale Raffaele Maxia, EGE certificato da ente terzo 

accreditato, secondo la UNI CEI 11339 settore Civile e dell’ingegnere Davide Cirigliano, laurea in ingegneria elettrica, EGE 

certificato da ente terzo accreditato, secondo la UNI CEI 11339 settore Industriale. 

 
  

Ragione sociale

Sede Legale

Partita iva/Codice fiscale

Fatturato 2019                                         11.180.966 €

Anno di riferimento della diagnosi energetica

DATI SOCIETARI CLIENTE 

Safit srl

Via Casonetto 17, Pozzoleone (VI)

05829150159

2019 
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Proposta progettuale realizzata 

Nel sito sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 

1. Installazione lampade IR per forno verniciatura; 

2. Rifacimento della centrale dell’aria compressa. 

 

Nell’impianto era presente un forno per la verniciatura alimentato da due bruciatori a GPL di potenza termica massima 

di 205 kWt ciascuno, alimentato da due bruciatori da 15 kWe l’uno.  

 

 
Tabella 2. Situazione ante forno verniciatura 

 

È stato sostituito con un forno alimentato da 4 blocchi di lampade IR a infrarossi, ognuno da 6 lampade ciascuna da 6 kW 

di potenza installata.  

Ogni blocco ha un piccolo ventilatore da 0,18 kW. 

L’intervento ha subito una variazione con un incremento del numero di lampade utilizzate e un incremento di prezzo 

dovuto a ciò e alle fluttuazioni del mercato. A seguire la tabella con la potenza elettrica totale. 

 

 
Tabella 3. Situazione post forno verniciatura 

 

Questa soluzione ha comportato un notevole risparmio economico, in quanto il GPL arrivava in bombole nello 

stabilimento e un notevole risparmio in termini di CO2 in quanto l’elettrificazione rappresenta una diminuzione delle 

emissioni di CO2. A seguire le foto delle lampade: 

Macchine Vettore termico 
generato Utenza finale

Potenza termica 
nominale Potenza elettrica

kW kW

Bruciatore BALTUR BTS 1 forno Verniciatura Aria Calda PROC 205,0                  15,02

Bruciatore BALTUR BTS 2 forno Verniciatura Aria Calda PROC 205,0                  15,02

Macchine Vettore termico 
generato Utenza finale

Potenza termica 
nominale Potenza elettrica

kW kW

2 Moduli ( 3 IR Gemellari ) Aria Calda PROC -                     144,7                 
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Figura 1. foto lampade 

 

Attualmente le lampade sono state correttamente installate e sono funzionanti, ma a causa di un malfunzionamento 

dell’impianto di aspirazione sono spente. 

Questo malfunzionamento causa il deposito di troppa polvere sulle lampade che, a lungo andare, cuocerebbe sopra di 

esse causando la distruzione delle lampade stesse.  

Momentaneamente è stato ripristinato l’impianto con i bruciatori a GPL per sopperire alla mancanza di funzionamento 

delle lampade, che sono correttamente installate e possono funzionare. 

Il nuovo sistema di aspirazione è già stato ordinato, ma i ritardi nella catena di approvvigionamento, dovuto alla situazione 

contingente dei mercati, non consentiranno la consegna del nuovo impianto di aspirazione prima della fine dell’anno in 

corso. 

 

Nell’impianto l’utilizzo di aria compressa rappresenta un utilizzo importante in cui sono presenti due compressori a giri 

fissi. Questo comporta un notevole spreco di energia per il funzionamento a vuoto e per la dissipazione dell’energia al 

variare dei carichi di lavoro. A seguire lo stato di fatto: 
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Tabella 4. Situazione ante compressori 

 

È stata sostituita la centrale di aria compressa con un nuovo compressore a giri variabili con inverter e un nuovo 

compressore a giri fissi dotato di estrazione del calore. 

I modelli nuovi sono: 

1. un compressore KAESER DSD 205 SFC da 110 kW con una portata d’aria nominale massima di 1.270 Nm3/h; 

2. un compressore KAESER DSD 150 da 90 kW con una portata d’aria nominale massima di 899 Nm3/h; 

3. un essiccatore TF 230 da circa 5 kW. 

 

Nella diagnosi era stato indicato l’acquisto di un solo compressore a giri variabili, invece che la sostituzione dell’intera 

centrale. 

Questo non inficia l’intervento che all’atto pratico rimane sempre un rifacimento della centrale di aria compressa con 

l’installazione di macchine più efficienti. Anche il cambio di investimento è dovuto alle fluttuazioni del mercato e al diverso 

tipo di investimento, ma rimane comunque pertinente con quanto definito nella diagnosi energetica ante intervento. 

A seguire le foto delle targhette dei nuovi macchinari: 

Compressore Pressione relativa
Potenza elettrica 

nominale
Portata aria 

aspirata nominale

VSD/NO VSD MPa kW Nm3/h

Compressori KAESER DSD 170 NO VSD 8,00                   90,0                   967,2                 

Compressori KAESER DSD 171 NO VSD 8,00                   70,0                   979,8                 

Essicatore KAESER KDX 220/A 4,0                      
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Figura 2. Foto nuova centrale dell’aria compressa 
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Costi sostenuti 

La stima dei costi in diagnosi energetica era basata sui preventivi del 2020 ed era pari a: 

 

 
Tabella 5. tabella diagnosi energetica 

 

La situazione economica è cambiata notevolmente negli ultimi due anni, prima a causa dell’emergenza sanitaria, poi della 

ripresa economica e infine per la guerra in Ucraina. Questo ha fatto aumentare notevolmente il prezzo per le lampade, 

mentre per la centrale dell’area compressa si è riuscito a trovare una soluzione più economica dell’originale. Le spese 

rimangono comunque pertinenti e lo scarto rispetto al valore iniziale di 187.500 € è minore del 9%. A seguire i costi 

realmente sostenuti: 

 

 

Tabella 6. tabella costi reale 
 

Il finanziamento è stato richiesto solo per i macchinari e nelle fatture è presente il riepilogo dei costi. 

INVESTIMENTO

TOTALE
[€]

1 INSTALLAZIONE LAMPADE IR PER FORNO VERNICIATURA                           35.500 

2 INSTALLAZIONE COMPRESSORE VSD                        152.000 

TOTALE                        187.500 

CARATTERISTICHE INTERVENTO

DESCRIZIONE

Attività Importo al netto dell'IVA

75.000,00                                  

97.545,00                                  

172.545,00                             

TOTALE                                      172.545 

A) Acquisto di attrezzature, impianti e macchinari e relativa messa in opera

TOTALE PARZIALE

INSTALLAZIONE LAMPADE IR PER FORNO VERNICIATURA

INSTALLAZIONE COMPRESSORE VSD
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Dimensionamento e Risultati ottenuti 

Il dimensionamento dell’impianto è stato effettuato a partire dai consumi dello stabilimento. A seguire i consumi di GPL 

ed energia elettrica. 

 

 
Tabella 7. Consumi GPL del 2019 

 

 

Tabella 8. Consumi elettrici del 2019 

                            46.100,00 kJ/kg

2019

mese
GPL
[kg]

Totale fattura
 [€] 

Costo totale
[€/kg]  

Gennaio 8.266                               10.022                             1,21                                  

Febbraio 10.125                             12.276                             1,21                                  

Marzo 8.450                               10.246                             1,21                                  

Aprile 7.820                               9.482                               1,21                                  

Maggio 10.145                             12.301                             1,21                                  

Giugno 8.529                               10.341                             1,21                                  

Luglio 8.278                               10.125                             1,22                                  

Agosto 2.551                               3.100                               1,22                                  

Settembre 7.335                               8.823                               1,20                                  

Ottobre 7.000                               8.423                               1,20                                  

Novembre 6.800                               8.237                               1,21                                  

Dicembre 5.500                               6.706                               1,22                                  

TOTALE                               90.799                            110.080                                    1,21 

DETTAGLIO GPL ACQUISTATO 

DETTAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TOTALE DEL SITO

2019 

Mese
Energia attiva

[kWh]
Totale fattura

 [€] 
Costo totale

[€/kWh]  

Gennaio 166.395                          23.054                             0,14                                  

Febbraio 167.901                          21.982                             0,13                                  

Marzo 168.239                          21.482                             0,13                                  

Aprile 138.297                          18.556                             0,13                                  

Maggio 160.147                          20.965                             0,13                                  

Giugno 147.931                          19.210                             0,13                                  

Luglio 139.189                          18.412                             0,13                                  

Agosto 51.922                             7.948                               0,15                                  

Settembre 125.808                          16.904                             0,13                                  

Ottobre 165.730                          21.802                             0,13                                  

Novembre 145.451                          19.017                             0,13                                  

Dicembre 82.631                             11.273                             0,14                                  

TOTALE                        1.659.641                            220.603                                    0,13 
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I consumi nel 2021 sono in linea con quelli dell’anno 2019, nel quale si è fatta la diagnosi, per cui rimangono valide le 

assunzioni fin qui fatte. Si riportano le tabelle riepilogative: 

 

 
Tabella 9. Tabella intervento nuovo forno verniciatura 

 

 
Tabella 10. Tabella intervento centrale aria compressa 

 

Si portano i business plan con l’aggiornamento dei macchinari realmente sostituiti e scelti. 

A seguire i business plan non considerando gli incentivi: 

 

ANTE INTERVENTO POST INTERVENTO

Consumo Elettrico tot. kWh 1.571.298                  1.908.283                  

Consumo GPL kg 90.799                       -                             

Costo unitario En. Elettrica €/kWh 0,13 0,13

Costo unitario GPL €/kg 1,21 1,21                           

Spesa energetica € 318.941                     253.653                     

Risparmio Energetico Ottenuto €

Risparmio Energetico Ottenuto %

TEP consumate 410,2                         373,4                         

Emissioni CO2 t 953,0                         873,6                         

65.000 €

9,0%

ANTE INTERVENTO POST INTERVENTO

Potenza installata totale ACO kW 164,00                       205,20                       

Ore di funzionamento h/anno 2.779                         2.779                         

Fattore di carico % 60% 39%

Consumo kWh 275.347                     221.172                     

TEP consumate 51,49                         41,36                         

Risparmio Energetico Ottenuto %

Emissioni CO2 t 124,7                         100,2                         

19,7%
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Tabella 11. Business Plan installazione lampade per forno verniciatura 

 

 

Consumo termico attuale 90.799       kg/anno
Consumo termico previsto -             kg/anno

Risparmio termico previsto 90.799       kg/anno
Consumo elettrico attuale 1.571.298  kWh/anno

Consumo elettrico previsto 1.908.283  kWh/anno
Risparmio elettrico previsto 336.985-     kWh/anno   

Prezzo GPL 2019 1,21           kg/anno 1,19 anni
Prezzo energia elettrica 2019 0,133         €/kWh 460.885 €

Contributo TEE ottenibile -             €/anno 88%
Saving 65.000       €/anno

Spesa acquisto e installazione 75.000       €

Manutenzione pre-intervento 3.000         €/anno
Manutenzione post-intervento 2.250         €/anno

Tasso inflazione 1,0%
Tasso di sconto 4%

anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10

spesa energetica 318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     318.941     

manutenzione 3.000         3.030         3.060         3.091         3.122         3.153         3.185         3.216         3.249         3.281         

spesa TOTALE 321.941     321.971     322.001     322.032     322.063     322.094     322.125     322.157     322.189     322.222     

spesa energetica 253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     253.653     

acquisto e manutenzione 75.000       2.250         2.273         2.295         2.318         2.341         2.365         2.388         2.412         2.436         2.461         

TEE -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

spesa TOTALE 75.000       255.903     255.926     255.948     255.971     255.995     256.018     256.042     256.065     256.090     256.114     

FLUSSO DI CASSA               
(+ risparmio, - spesa)  

75.000-       66.038       66.045       66.053       66.060       66.068       66.076       66.084       66.092       66.100       66.108       

FLUSSO DI CASSA 
ATTUALIZZATO 

75.000-       63.498       61.062       58.721       56.469       54.303       52.221       50.218       48.293       46.441       44.660       

FLUSSO DI CASSA CUMULATO 75.000-       11.502-       49.560       108.281     164.749     219.053     271.273     321.492     369.784     416.225     460.885     

PO
ST

 IN
TE

RV
EN

TO

Pay back attualizzato
VAN
TIR

P
R

E
 

IN
TE

R
V

E
N

TO

Consumo elettrico attuale 275.347     kWh/anno
Consumo elettrico previsto 221.172     kWh/anno

Risparmio elettrico previsto 54.175       kWh/anno   

Prezzo energia elettrica 2019 0,133         €/kWh 13,94 anni
Saving 7.201         €/anno 29.136 €

Contributo TEE ottenibile -             €/anno 7%
Spesa acquisto e installazione 97.545       €

Manutenzione pre-intervento 3.902         €/anno
Manutenzione post-intervento 1.951         €/anno

Tasso inflazione 1,0%
Tasso di sconto 4%

anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10

spesa energetica 36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       

manutenzione 3.902         3.941         3.980         4.020         4.060         4.101         4.142         4.183         4.225         4.267        

spesa TOTALE 40.502       40.541       40.580       40.620       40.660       40.701       40.742       40.783       40.825       40.867       

spesa energetica 29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       

acquisto e manutenzione 97.545       1.951         1.970         1.990         2.010         2.030         2.050         2.071         2.092         2.113         2.134        

TEE -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            

spesa TOTALE 97.545       31.350       31.369       31.389       31.409       31.429       31.449       31.470       31.490       31.511       31.532       

FLUSSO DI CASSA               

(+ risparmio, - spesa)  
97.545-       9.152         9.171         9.191         9.211         9.231         9.251         9.272         9.293         9.314         9.335         

FLUSSO DI CASSA 

ATTUALIZZATO 
97.545-       8.800         8.480         8.171         7.874         7.587         7.312         7.046         6.790         6.544         6.306         

97.545-       88.745-       80.265-       72.095-       64.221-       56.634-       49.322-       42.276-       35.486-       28.942-       22.636-      

P
R

E
 

IN
TE

R
V

E
N

TO
PO

ST
 IN

TE
RV

EN
TO

Pay back attualizzato
VAN
TIR

FLUSSO DI CASSA CUMULATO
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Tabella 12. Installazione nuova centrale aria compressa 

 

Il risparmio conseguito è simile a quanto riportato nella diagnosi energetica ante intervento ed è diminuito a causa 

dell’aumento di potenza delle lampade installate. A seguire la tabella riepilogativa 

 

 
Tabella 13. Risparmi conseguiti 

  

anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15 anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20

spesa energetica 36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       36.600       

manutenzione 4.310        4.353        4.397        4.441        4.485        4.530        4.575        4.621        4.667        4.714        

spesa TOTALE 40.910       40.953       40.996       41.040       41.085       41.130       41.175       41.221       41.267       41.314       

spesa energetica 29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       29.399       

acquisto e manutenzione 2.155        2.177        2.198        2.220        2.243        2.265        2.288        2.310        2.334        2.357        

TEE -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

spesa TOTALE 31.554       31.575       31.597       31.619       31.641       31.664       31.686       31.709       31.732       31.756       

FLUSSO DI CASSA               
(+ risparmio, - spesa)  9.356         9.378         9.399         9.421         9.444         9.466         9.489         9.512         9.535         9.558         

FLUSSO DI CASSA 
ATTUALIZZATO 6.078         5.857         5.645         5.441         5.244         5.054         4.871         4.695         4.526         4.362         

16.559-      10.701-      5.056-        384           5.628        10.682      15.553      20.248      24.774      29.136      

P
R

E
 

IN
TE

R
V

E
N

TO
PO

ST
 IN

TE
RV

EN
TO

FLUSSO DI CASSA CUMULATO

Indicatore Risparmio

MWh/anno  TEP/anno  CO₂ t/anno

Intervento 1 - Lampade IR  Forno Verniciatura 197,1                 36,9                   79,4                   

Intervento 2 - Compressore Kaeser DSD 175 SFC  Centrale Aria Compressa 54,2                   10,1                   24,5                   

Consumo di energia primaria totale Ante Intervento 2.193,7             410,2                 953,0                 

Consumo di energia primaria totale Post Intervento 1.942,5             363,2                 849,1                 

% Minima Risparmio  Bando Veneto 

%  Risparmio  Post Intervento 

Risparmio tot.  €/anno 

Risparmio Ottenuto

9%

11%

72.400 €                                                                                    

Tipologia Intervento
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Conclusioni 

Con riferimento a quanto esposto sopra: 

1) l’intervento ha raggiunto le finalità del bando Programma Operativo Regionale 2014-2020, Asse “Energia (OT4)”, 

Azione 4.2.1, “Bando per l’erogazione di contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle piccole e medie 

imprese”; 

2) l’intervento congiunto raggiunge il 9% minimo di risparmio energetico e si attesta all’11%; 

3) l’intervento raggiunge il limite minimo di spesa di 80.000 € ed è minore del massimo pari a 500.000 € ed è pari 

a 172.545 €; 

4) la quantificazione delle emissioni è pari a quasi 104 tonnellate di CO2. 

 

 

Pavia, 11/07/2022 

 

dott. ing. Davide Mariani 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 1947 

 

 

 

dott. ing. Raffaele Maxia 

 

 

 

dott. ing. Davide Cirigliano 

                                                                                      

 


